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Targy:

A) Ajanlatkérés transzformdtor dllomdsokban 1évé, elavult, nyitott, balesetveszélyes
kizvilagitasi  panelek cseréjére. A meglévé  kozvildgitasi  kabelek, betdp, illetve
fesziiltségszabalyozo kabel atforgatdasaval, esetleges toldasaval.
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B) Ajdanlatkérés a IX. Bordros téri aluljaroban 1évé kozvilagitasi kapcsold helyiség teljes
rekonstrukciojdra.

Tisztelt Cimzett!

Mellékelten megkiildjiik ajanlatkérésiinket. Amennyiben palyazatunkon részt kivannak venni,
kérjlik, az ajanlati araikat az ajanlatkérésben megadottaknak megfeleléen sziveskedjenek
elkésziteni és Tarsasagunkhoz elkiildeni. Kérjiik visszajelzésiiket abban az esetben is, ha nem
kivannak ajanlatot adni.

A pélyazati dokumentaciot a BDK Kft. honlapjarol kell letélteni.

Az ajanlati dokumentacio leaddsi hatarideje:

2019. julius 12. 10:00

Budapest, 2019. 06.21.

Udvizlettel:

Csaszar Ferenc
beruhazasi vezeto



Ajanlatkérés

A BDK Budapesti Disz- és Kozvilagitasi Kft. 1203 Budapest, Csepeli atjaré 1-3. (tovabbiak-
ban: ajanlatkéré) ajanlatot kér transzformdtor dllomdsokban 1évd, elavult, nyitott, balesetveszé-

szabdlyozo kdbel atforgatasaval, esetleges tolddsaval.
A munka kezdési idépontja: 2019.07.22,
A munkak befejezésének véghatarideje: 2019:10:15

A vallalkozd6 eldteljesitésre jogosult.

I. Pialyazati forma

A tovabbiakban meghatarozott feladatok elvégzésére az ajanlatkérd egyfordulés meghivasos
palyazatot hirdet. Ajanlatkérd fenntartja maganak a jogot, hogy a palyazathoz benytjtott iratok
valodisagat ellendrizze.

II. A feladat meghatarozisa

A BDK Budapesti Disz- és Kozvilagitasi Kft. 1203 Budapest, Csepeli atjaré 1-3. (tovabbiak-
ban: ajanlatkérd) ajanlatot kér transzformdtor dllomdsokon 1évé, elavult, nyitott, balesetveszé-
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betdp, illetve fesziiltségszabdlyozé kdbel dtforgatdsdval, esetleges toldasaval.

1. A munkat a vonatkozé szabvanyok, eléirasok szerint kell elvégezni. A kivitelezd tartozik a
BDK Budapesti Disz és Kozvilagitasi Kft.-vel egyeztetni és vele munkajat 6sszehangolni.

2. Arajanlat: (fix) ar

Az arajanlat tartalmazza:

% A megvaldsulasi dokumentacié koltségeit (3pld. szerelési vazlat, 3pld. szerelési igazo-
las, 1pld. épitési naplé méasolat, 3pld. foldelés ellenallas mérési jegyzokonyv, 1pld. bon-
tasi anyagok leadasi bizonylata. (eredeti)

% A létesitési munkalatok soran hasznalt anyagok felhasznalasa nem megengedett. Az
ajanlat csak uj anyagokra vonatkozhat.

% Az ELMU Nyrt. a létesitmények megvalositdsahoz a kulcsanyagokat- kizardlagos be-
szerzési forrasként- a kivitelezd szdmara eladassal biztositja a kozponti raktarbol. (csak
a panel) Az anyagok elszallitisa az ELMU Nyrt. kdzponti raktarabdl a kivitelezo felada-
ta és koltsége. Az anyagvasarlasrdl kiallitott szamlat a véllalkozonak pénziigyileg ren-
dezni kell.

< A munkavégzéshez sziikséges kulcsanyagok list4jaban nem szerepld anyagok beszerz¢é-
se — azonos paraméterekkel és mindségben- a kivitelez6 feladata. A kivitelez a vallala-
si arajanlatat ezek figyelembe vételével késziti el.

% Az ajanlattevé mindazon jarulékos koltségeket, melyek az ajanlat adas iddpontjaban
konkrétan mar becsiilhetéek (pl.: szakfeliigyeletek, helyfoglalasi dij, fesziiltségmentesi-
tés az ELMU Nuyrt. felé)

% 2db. fénykép arat (1db. cserélendd kdzvilagitasi panelrél, 1db. az elkésziilt berendezés-
r6l)

% Ujrahasznosithat6 hulladékok elszallitasanak koltségeit-szamlaval igazolva.

“» A veszélyes anyagok elszéllitasanak és feldolgozasanak koltségeit (szamlaval igazolva)

A Villalkozo feladata sziikség szerinti szakfeliigyeletek megrendelése, fesziiltségmentesité-

si kérelmek iitemezése és megrendelése az aramszolgaltatotol.

Az arajanlatnal figyelembe kell venni a fentieken tal még:
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A kabeleket sziikség esetén meg kell toldani

A kébeleket végelzaroval kell ellatni

Kabelenként a feliratozast el kell végezni

A panelen a feliratozast el kell végezni

A meglévd HF vevot at kell szerelni az (ij panelre, ha az LCR 540-es, amennyiben ett6l
eltérd tipus, akkor az illetékes kozvilagitasi tizemtdl kell kérni anyagot az atszereléshez.
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Anyagok:

% Kabelvég elzaro: 3M, TYCO 10-240mm-ig

s Szinezd csb: 3M, TYCO Piros, zold, sarga

s Szikito: Pfisterer 10-70mm, csavaros

% Kébelcimke: Zart milanyag tasakban (felirat: pl.: Bécsi ut 140-168.)
% EEGIS rajz: Zart miianyag tasakban

()

% Kozvil.kapcsold szam: (pl.: 0412-k1)

Egyéb elvarasok:

A SZAMKATVM kébeleknél az ,,0sztott nullat” minden esetben ki kell vezetni és a foldelod

sinre kotni. A papirszigetelésii kabeleknél az acélpancélt kell lek6tni minimum 4mm? réz

vezetékkel és ki kell vezetni a foldeld sinre.

% Az (j panelt allvanyra, illetve falra tavtartoval kell felszerelni (min.3cm)

% A panel régzitése min.6 ponton torténjen

% A kabelrogzitot a panel és a nulla sin ala kell szerelni 40x40-es szogvas keretre, a kdzvi-
lagitasi szekrényben hasznalt rogzitd bilincsekkel.

% A meglévé HF vevd a fesziiltségszabalyozo eldtt leagazva kapja a tapfesziiltséget.

Az arajanlatokat tartalmazo boritékok bontasat és értékelését a BDK Budapesti Disz-és
Kozvilagitasi Kft. munkatéarsaibol alakult bizottsag végzi, amelyrdl jegyzokonyv késziil. A
BDK Kft. fenntartja a jogot, hogy az adott ajanlatok koziil egyiket sem fogadja el.

Az arajanlatok kiértékelését a BDK Budapesti Disz- és Kozvilagitasi Kft. dontését kévetden
értesiti vallalkozokat. Amennyiben a nyertes Vallalkozé a szerzodéskotéstol elall, ugy a
maésodik legkedvez6bb 4rajanlatot adé Vallalkozoval kot szerzodést a BDK Budapesti Disz-
és Kozvilagitasi Kft. A szerz6déskstés elmaradasabol keletkezo arkiilonbozetet a BDK Bu-
Késedelmes teljesités esetén a BDK Budapesti Disz- és Kozvilagitasi Kft. kotbért szamol
fel. Harmadik félnek okozott kar esetén a vallalkozo a karigényt kozvetlentl rendezi.

Az elnyert feladatokra vonatkozé vallalkozasi szerzodésekben meghatarozott Kivitelezési ar
banki napon beliili atutalassal teljesiti.

A meghirdetett kivitelezési munkéak nem tartoznak a kézbeszerzési térvény hatalya ala.

II1. A szolgaltatas dijazisa

Az Ajanlattevéknek az ajanlatban egyértelmiien meg kell hatarozni a megajanlott munka dijat,
a II. sz. melléklet szerinti ,,Ajanlati lap”-on.

A kivitelezés 0sszegében a panel arat nem kell szerepeltetni.

IV. Pénziigyi alkalmassag.

Alkalmatlannak mindsiil az Ajanlattevd ha:

e nem rendelkezik a jelen ajanlatkérés megjelenésétdl visszafele szamitott 30 napon beliili
,,07-s adbigazolassal.



V. Az ajanlatok leadasa

Az ajanlattevoknek az arajanlatukat zart boritékban 1 eredeti (,eredeti ajanlat” felirattal) és 1
mésolati példanyban (,,ajanlat masolat™ felirattal) kell benyujtani a BDK Budapesti Disz- €s

Az ajanlat beadasi hatarideje: 2019. 07.12. 10:00 éra. A benyujtasi hataridé letelte utan ajan-
latleadas nem lehetséges.

VI. Az ajanlatok elbiralasanak szempontjai

- Az ajanlatkéré a legalacsonyabb dijat tevével kot szerzédést.

VII. Az ajanlatok elbiralasanak idépontja

Az ajanlatkérd az ajanlatokat legkésébb 2019. 07.17-ig értékeli €és azon a napon 13:00 orakor
hirdet eredményt a BDK Budapesti Disz- és Kozvilagitasi Kft. irodajan (1203 Budapest, Csepe-
li atjaro 1-3. I. emelet 101. szoba).

Budapest, 2019.06.21
Tisztelettel:

Csaszar Ferenc
beruhazasi vezeto

Melleklet: I. sz. melléklet: Cimlista
II. sz. melléklet: Ajanlati lap
I11. sz. melléklet: Panel elrendezési rajz, minta elhelyezések (honlaprol letdlthetd)
IV. sz. melléklet: EEGIS rajz, Fényképek (honlaprol letdlthetd)
V. sz. melléklet: EL-CO Tech Kft. altal készitett 3.0013.17 szamu terv

Helyszini bejaras ideje: 2019. julius 01. 10:00
Talalkozas helye: Budapest, V. Aradi u.3.
Helyszini bejaras 2019. jalius 02. 10:00
Talalkozas helye: Budapest, VIIL. Rottenbiller u.4.
Kapcsolattarto: Fazekas Jozsef 06 20 919 1489

Rozman Zoltan 06 20 778 5012



I. szamu melléklet
Cimlista
A. Panel csere

Cim

Feladat

Konzulens

Budapest, IV. Aradi u.3.
(K-14417-1) (jelenlegi dramkorok széma: 2)

Kozvilagitasi panel tépitése, 0j, 3 dramkao-
ris panel elhelyezésével a falra. A helység-
ben mérés iizemel. Transzformétor allo-
mésban talalhaté a kapcsolo, ezért a kivite-
lezés idejére szakfeliigyeletet kell kérni.

Rozman Zoltan
= 238-2511

Budapest, IV. Kassai utca 5.
(K-14577-1) (jelenlegi aramkorok szama: 10)

Kozvilagitasi panel atépitése, 0j, 6+6 aram-
kords panel elhelyezésével éllvanyra. A
helységben mérés iizemel. Transzformdtor
allomasban taldlhaté a kapcsolo, ezért a
kivitelezés idejére szakfeligyeletet kell
kérni.

Rozman Zoltan
= 238-2511

Budapest, [V. Erzsébet u.32.
(K-15017-1) (jelenlegi aramkorok szama: 4)

Kozvilagitasi panel atépitése, 1j 6 aramkd-
ros panel elhelyezésével, allvanyra. A hely-
ségben mérés tizemel. Transzformator allo-
masban talalhato a kapcsold, ezért a kivite-
lezés idejére szakfeliigyeletet kell kérni.

Rozman Zoltan
® 238-2511

Budapest, IV. Virdg u.19.
(K-15077-1) (jelenlegi aramkorok szama: 9)

Kozvilagitasi panel atépitése, 4j 9 aramko-
ros panel elhelyezésével, dllvanyra. A hely-
ségben mérés lizemel. Transzformator allo-
médsban talalhato a kapcsold, ezért a kivite-
lezés idejére szakfeliigyeletet kell kérni.

Rozman Zoltan
& 238-2511

Budapest, IV. Rozsa utca 41.
(K-15087-1) (jelenlegi aramkordk szama: 5)

Kozvilagitasi panel atépitése, 0j 6 dramko-
ros panel elhelyezésével, allvanyra. A hely-
ségben mérés tizemel. Transzformator éllo-
masban talalhaté a kapcsol6, ezért a kivite-
lezés idejére szakfeliigyeletet kell kérni.

Rozmén Zoltan
= 238-2511

Budapest, IV. Istvantelki utca 50.
(K-15145-1) (jelenlegi aramkorok szama: 4)

Kozvilagitasi panel atépitése, 0j 6 dramko-
ros panel elhelyezésével, dllvanyra. A hely-
ségben mérés ¢s feszilltségszabalyzo lize-
mel. Transzformator allomdsban talalhato a
kapcsol6, ezért a kivitelezés idejére szakfe-
ligyeletet kell kérni.

Rozman Zoltan
® 238-2511

Budapest, IV. Vorosmarty utca 30.
(K-23145-1) (jelenlegi aramkorok szama: 8)

Kozvilagitasi panel atépitése, 0j, 9 aramko-
r6s panel elhelyezésével, allvanyra. A hely-
ségben mérés és feszilltségszabalyzo lizemel

Rozman Zoltin
= 238-2511

Budapest, VII. Rottenbiller utca 4.
(K-23589-1) (jelenlegi aramkorok szdma: 9)

Kozvilagitasi panel atépitése, 0j 9 aramko-
ros panel elhelyezésével, allvanyra. A hely-
ségben mérés és feszilltségszabalyzo iize-
mel.

Rozman Zoltan
& 238-2511

Budapest, VIIL. Jézsef krt.57.
(K-22575-1) (jelenlegi aramkorsk szama: 4)

Kozvilagitasi panel atépitése, 1j 6 aramko-
ros panel elhelyezésével, allvanyra. Transz-
formator allomésban taldlhaté a kapcsold,
ezért a kivitelezés idejére szakfeltigyeletet
kell kérni.

Rozman Zoltan
= 238-2511

10.

Budapest, XIII. Népfiird6 utca 23,
(K-20677-1) (jelenlegi dramkordk szama:
13)

Kozvilagitasi panel atépitése, 0j 9+6 aram-
kords panel elhelyezésével, allvanyra. A
helységben mérés és fesziiltségszabalyzd
izemel. Transzformator allomésban talalha-
té a kapcsold, ezért a kivitelezés idejére
szakfeliigyeletet kell kérni.

Rozman Zoltan
® 238-2511




I. szamu melléklet
Cimlista
B. Kapcsolohelyiség rekonstrukeio

Cim Feladat Konzulens

Az EL-CO Tech Kft. 4ltal készitett
3.0013.17 szaml terv alapjan kapcsold
helyiség rekonstrukcidja, 2 db. j KKSZ
elhelyezésével. Az atépités ideje alatt bizto-
sitani kell az aluljaro vilagitésat.

Budapest, IX. Boraros téri aluljaroban talal-
haté kapcsol6 helység (K-27297-10-2) re-
konstrukcidja

Pintér Laszlo
& 238-4200




I1. szamu melléklet
Ajanlati lap

A. Panel csere

Ci Tervezés Kivitelezés Osszesen
m (F+AFA) | (FT+AFA) (Ft+AFA)
1 Budapest, IV. Aradi u.3.
.| (K-14417-1) 0 Ft

Budapest, 1V. Kassai utca 5.

2. |(K-14577-1) 0 Ft
Budapest, IV. Erzsébet u.32.

3. | (K-15017-1) 0 Ft
Budapest, IV. Virag u.19.

4. | (K-15077-1) 0 Ft
Budapest, IV. Rézsa utca 41.

5. | (K-15087-1) 0 Ft
Budapest, IV. Istvantelki utca 50.

6. | (K-15145-1) 0 Ft
Budapest, [V. Vordsmarty utca 30.

7. | (K-23145-1) 0 Ft
Budapest, VII. Rottenbiller utca 4.

8. | (K-23589-1) 0 Ft
Budapest, VIII. Jézsef krt.57.

9. | (k22575-1) 0 Ft
Budapest, XIII. Népflirdé utca 23.

10. | (k-20677-1) 0 Ft

Az ajanlat egyosszegii legyen, mely tartalmazza a kivitelezés minden (anyag, munkadij, en-
gedélyezési dij ¢s egyeb) koltsegeét. o
A KIVITELEZES OSSZEGEBEN A PANEL ARAT NEM KELL SZEREPELTETNI!

DAtUM: oot s

............................................

cégszerl alairas



II. szamu melléklet
Ajanlati lap

B. Kapcsolé helyiség rekonstrukcio

Tervezés Kivitelezés Osszesen

iin (F+AFA) | (FT+AFA) | (Ft+AFA)

Budapest, IX. Boraros téri aluljaréban
1 taldlhat6 kapcsold helység (K-27297-10-
: 2) rekonstrukcidja

0 Ft

Az ajanlat egydsszegli legyen, mely tartalmazza a kivitelezés minden (anyag, munkadij, en-
gedélyezési dij és egyéb) koltségét.




