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Tisztelt Tervezok, Tervezo Cégek!

Targy:
Koz- és diszvilagitas létesitési engedélyezési és
kiviteli terv véleményezése, miszaki

megfeleléségi hozzajarulis kiadasanak feltételei.

A Kkiviteli terv részét képezé dokumentumok listija
A kiviteli tervdokumentacionak az alabbi dokumentumokat, nyilatkozatok, stb. kell tartalmaznia:

1. A teriiletileg illetékes Kozvilagitasi Uzem képvisel6jével felvett és kétoldaltian alairt
egyeztetési jegyzOkonyvet. (Az egyeztetésre a Tervezd felkésziilten érkezik, az érintett
helyszin ismeretében, elbtte bejarva, felmérve, konkrét javaslattal érkezve. )

2. Az illetékes Kozvilagitasi Uzem képviseldjével megtartott egyeztetés alapjan az 1 6ra
megrendelési adatlap / teljesitési igazolas aldirva.

tipus, tulajdonos illetve névleges/elszamolasi teljesitmény feliratozott EEGIS rajz.

4. Sziikség szerint a BDK iizemviteli vezetd mérokkel, ill. iizemviteli mérnokkel felvett és
kétoldaluan aldirt egyeztetési jegyzokonyvet. (Tobb kozvilagitasi iizemet, a Févarosi
beruhdzasokat, a jelentés, nagy kiterjedésii halozatok épitését érinté teriiletek esetén.)

5. Sziikség szerint mas kozmii céggel, ill. meglevé 4talanydijas fogyasztokkal (pl. ELMU,
BKYV, VILATI, T-COM, MAYV, reklam cégek, stb.) tortént egyeztetés jegyzékonyvét.

6. A Beruhazo irasbeli nyilatkozatdt a tervezett kdzvilagitisi berendezés vagyon- és
tulajdonjogarol (ill. vagyon- és tulajdoni megosztasardl), valamint sziikség szerint a
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meglévé, bontand6 kozvilagitasi berendezések és halozat maradvanyérték megtéritésérol.

7. A Févirosi Onkorminyzat Virosiizemeltetési Foosztalyanak nyilatkozatat az (jonnan

létesiild kozvilagitasi berendezések tébblet iizemeltetési-koltség viseléséral.
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8. A Tervez altal javasolt utkategoria besoroldsat, valamint Gtvilagitasi-osztalyba soroldsat,
figyelembe véve MSZ EN 13201:2016 sz. szabvany elbirasait.

9. A BVMT (2018 évi viltozata) eldirdsainak betartasaré] szol6 nyilatkozat, a sziikséges
paraméterek és szamitasok levezetésével / feltlintetésével.

10. Alairt tervezéi nyilatkozatot a kamarai nyilvantartasi szam megjeldlésével, valamint a
szakteriileti jogosultsag érvényességét tanusité MMK hatarozatot, vagy igazolast.



11.

12.

13.

14.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Tervez6i megbizdlevél (ha nem sajat cégben tervez).

.

Pontos miiszaki leirdst a kozvilagitasi berendezések é&s tartozékok darabszam
meghatarozasaval, gyarto- és tipus megnevezéssel.

Kiilén, pontos bontasi és létesitési koltségvetési kiirdst (a tervez6 altal arazott és
drazatlan) a tervezett berendezés, halozat, ill. szerelvény darabszam meghatarozassal és
tipusaval.

Sziikséges szereldi és karbantartdsi utasitasokat a 40/2017 (XI1.04.) NGM rendelet 1.
melléklete szerint (Villamos Miiszaki Biztonsagi Szabalyzat) a konkrét, tervezett
berendezésre vonatkozéan. Magasban végzendd munka esetében sziikséges megadni a
munkavégzési technoldgiat (emelGkosaras, 1étra, alpin technika, stb...) azonban

preferdlandé mind létesités mind lizemeltetés esetében az emeldkosaras gépjarmii nagy

pémszOgeel végzett munka.

Teljesitmény kimutatds tételes bontas-épités, eredd teljesitmény valtozas kimutatésa.

A tervezett oszlopokon elhelyezett t6bb kézmii esetén a tulajdonos, kezeld és fizemeltetdi
hatarok meghatarozasat (TKU lehatarolasi rajz).

Amennyiben a térfigyeld rendszer felszerelésre kerill, igy a Beruhdzo-i nyilatkozat
benyujtisa sziikséges, hogy a térfigyeld rendszer, térfigyels kamerak nem alkalmasak
kozuti sebességmérésre, valamint kézcéla forgalmi adatszolgaltatasra. Ellenkezé esetben
a kamerak nem szerelheték a BDK Kft. iizemeltetésben 1év6 oszlopokra, és sziikséges
egyeztetni, engedélyt kémi a SYS IT Network Zrt.-t6l. A tartdszerkezet statikai
felilvizsgélata vagy statikai szakvélemény sziikséges.

Vontatasi fels6vezeték kozelében ill. felett és/vagy 1kV-nal nagyobb fesziiltség szintii
csupasz légvezeték kozelében tervezett részletes keresztszelvények készitése a
munkavégzéshez az érvényes szabvanyok elGirdsai szerinti biztonsdgos megkozelitési
tavolsagok feltiintetésével. Amennyiben a szabvanyok szerinti minimum tavolsdg nem
teljesil gy részletes technoldgiai  lefrdst kell csatolni a tervhez a
munkavégzés/iizemeltetés tekintetében. A technoldgiai leirasnak arra kell kitérnie, hogy a
kosaras gépjarmii és személyzete milyen sorrendben, milyen mozgasokat hajtson végre,
hogy ne keriiljén be a vontatasi felsévezeték védéovezetébe.

Egyéb nem elektromos k6zmi keresztezése/megkozelitése, kiilonleges alapok, miitargyra
tervezett berendezések elhelyezésérdl is sziikséges részletes keresztszelvény.

Sziikség szerint statikai nyilatkozatokat (tervezsi, gyartoi).



24. Teljes kori és terjedelmi fénytechnikai (Gttest, gyalogos atkel6hely, parkolok, jardak)
szamitdsokat. Az M (BM) ttosztily esetében sziikséges mind a fénysiiriiségre mind
pedig megvilagitasra méretezni.

25. A vilagitotestekre, jelen levél mellékletében talalhato vilagitotestek adatlapjat kit6ltve, a
tervezési id0szakdban mér ismert adatokkal. Az adatlapok minden vilagitotest tipusra,
teljesitményre (azon beliil minden tervezett valtozatra, verziora) el kell késziteni.

26. BDK beruhazasban tervezett berendezések, halozatok esetén:

e burkolatbontas és helyreéllitds mennyiségeinek meghatarozasinal a teriilet
kezelSje altal meghatérozott elbirdsokkal sszehangban részletes kimutatés
késziiljon, a szamitasi metodika feltiintetésével,

e tulajdonosi és kozutkezel6i hozzajarulast,

e jovahagyott forgalomtechnikai tervet,

e c-kozmii nyilatkozatok a feltoltott kozmiigenplan alapjan, ill. + sziikség szerinti
tovabbi tervez6i egyeztetések,

e az ¢rintett hazak, ill. magéan tulajdonok sziikséges tulajdonosi hozzajarulasokat.

Felhivjuk Tisztelt Tervezék figyelmét, hogy a pirossal jelolt pontokban szereplok hiinya
esetén a terv elutasitasra keriil.

Budapest, 2023. januar 06.
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Csaszar Ferenc Molnar Karoly ﬁ
beruhazasi vezeté tervezési és fejlesztési vezets

LED vilagitotest adatlap
BDK tertileti felelosok



LED vilagitotest adatlapja

Lampatest tipus: ............ccvvvvennn.. ee B e oW e w2 o T ol e S o e T s

Opcidk
Mez6 név Tipus ME
(valaszthaté tipus esetén)
i 4 S .5
1 |Osszes fényadram i (egész, max Im
Jegyl)
2 | Szinhémérséklet szam (egész, max. 4 K
Jegyt)
aszimmetrikus
, i korszimmetrikus
3 |Fényeloszlas valaszthat6 -
egyéb:
4 | Gyarto szoveg
Uzemeltetd altal adott fényforras " .
5 | szoveg / szam
kod
6 | Gyarto altal adott egyedi azonosité |szdveg
7 | Meghajto tipusa szoveg
8 |Meghajto névleges arama Szam (egész, max. 4 mA
Jegyt)
9 |DALI logikai (Igen/Nem)
10 [1-10V logikai (Igen/Nem)
11 | NEMA foglalat logikai (Igen/Nem)
12 |CLO logikai (Igen/Nem)
10 év (minimum)
13 |Jétallas széveg
10 évnél tobb, azaz bV
nincs adat (alapértelmezett)
teljes lampatestcsere
orscsatlakozéval
14 | Javitéas lehetséges modja vélaszthatd &Y

miikddtetszerelvény kiilon
modulon

egyedi modon




BDK teriileti felel6sok 2023

Dé6ré Zoltan technikus | 238-4200 [06-20-387-2779 |zoltan.doro@bdk.hu XIL., XVII, XVIil., XIX., XXlil.+ kertleti aluljarék
Nemesi David  |technikus | 238-4113 |06-20-236-1465 |david.nemesi@bdk.hu  |diszvildgftés + I. + kerileti aluljarok

Pintér LiszI6 technikus | 238-4200 |06-20-579-8283  |laszlo.pinter@bdk.hu IX., X., XL, XX., XXI. + keriileti aluljarok

Simon Gy6rgy  |technikus | 238-2515 |06-20-274-5998  |syorgy.simon@bdk.hu  [V., VL., VIL, VIII. + keriileti aluljarok

Szabely Péter  [technikus | 238-2515 |06-20-349-4940 |[peter.szlabely@bdk.hu  [XIIL., XIV., XV., XVI. + kerileti aluljarék
Zsuppan Tamas |technikus | 238-2515 [06-20-579-8319  |tamas.zsuppan@bdk.hu |II., lIl., IV. + kerlleti aluljarék

* Mindkét tizemet (Belvéaros és Dél-Pest) egyarant érint6 aluljaro esetében mindkét tizem
teriileti felelsével egyeztetend6!




