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rekonstrukciojanak tervezési munkdira

Tisztelt Cim!

Mellékelten megkiildjiik ajanlatkérésiinket.

Amennyiben palyadzatunkon részt kivannak venni, kérjiik, az ajanlati araikat az
ajanlatkérésben megadottaknak megfeleléen sziveskedjenek elkésziteni €s Tarsasagunkhoz
elklildeni. Az arajanlat megadasahoz sziikséges EEGIS rajzok letSltheték a BDK Kft.

honlapjardl. (www.bdk.hu)

Kérjiik visszajelzésiiket abban az esetben is, ha nem kivannak ajanlatot adni.

Az ajanlati dokumentdacio leaddsi hatarideje:

2023, janudr 23. 11:00 ora

Budapest, 2023.01.03.

Udvézlettel:

Csaszar Ferenc
beruhazasi vezeto



Tervezési palyazat

A BDK Budapesti Disz- és Kozvilagitasi Kft. 1203 Budapest, Csepeli atjaré 1-3. (tovabbiakban:

ajanlatkérd) ajanlatot kér Budapest kiilonbiozé cimein kiozvildgitasi halozat rekonstrukcidjdnak
tervezési munkdira

A munka kezdési idopontja: 2023.01.25.
A tervezés véghatarideje:  2023.04.17.
A villalkoz6 elételjesitésre jogosult.

I. Palyazati forma

A tovabbiakban meghatarozott feladatok elvégzésére az ajanlatkérd egyfordulds nyilt, meghiva-
sos palyézatot hirdet. Ajanlatkér$ fenntartja maganak a jogot, hogy a palydzathoz benytjtott ira-
tok valodisagat ellendrizze.

II. A feladat meghatarozasa

rrrrr

rekonstrukciojdnak tervezése

Az arajanlat tartalmazza: A tervdokumentacio elkészitése a vonatkozé szabvanyok, el6-

irasok szerint torténjen 5 példanyban, plusz 2 példany CD. A tervezé koételes a kiviteli

terveket a BDK Kft-t6l kapott tervfeladatlapok szerint ugy elkésziteni, hogy a valaszthato
legjobb miiszaki megoldas mellett, az a legkedvezébb beruhdzéasi koltséggel torténd
megvalosithatosagot eredményezze.

- Az arajanlat vonatkozzon az Gsszes sziikséges hatosagi nyilatkozat, engedély,
koézmiinyilatkozat beszerzésére a komplett tervdokumentaciora, miiszaki leirassal,
nyomvonal- és szelvényrajzokkal, koltségvetési kiirassal egyiitt, melyet meg kell
bontani technoldgiai tételekre, kiillonleges tételekre €és anyaglistara, arazott és ara-
zatlan tartalommal.

Az ajanlat egydsszegii legyen, mely tartalmaz minden (anyag, munkadij, tervezési
¢és engedélyezési dij €s egyéb) koltséget.

Pl.: szakhatdsagi engedélyezések dija, kozmiiegyeztetések dija, Foldhivatal altal
kiadott tulajdoni lapok dija, geodéziai alaptérkép dija, MAV, illetve autépalya ke-
resztezések engedélyezési dija, koryezetvédelmi hatastanulmany terv dija, forga-
lomtechnikai terv dija, zoldfeliilet gazdalkodoi szakvélemény

A tervezés soran a burkolat helyreallitasoknal a févarosi és kertileti rendeletekben eldirt

helyreallitasi modot és m*-t kell figyelembe venni.

A kiviteli tervnek az alabbi dokumentumokat, nyilatkozatokat, stb. kell tartalmaznia:

1. A vallalkozo a szerzddéskotést kovetden 5 napon beliil vegye fel a kapcsolatot az illeté-
jegyzokonyv. (Az egyeztetésre a Tervezo felkésziilten érkezzen, az érintett helyszin isme-
retében, eldtte bejarva, felmérve, konkrét javaslattal)

2. Sziikség szerint a BDK vezeté mérnokével, ill. tizemviteli mérnokkel felvett egyeztetési
jegyzokonyvet. (Tobb kozvilagitasi lizemet, a Fovarosi beruhdzasokat, a jelentds, nagy
kiterjedésii halozatok épitését érintd teriiletek esetén)

3. Suziikség szerint mas kozmii céggel, ill. meglev atalanydijas fogyasztokkal (pl. ELMU,
BKV, VILATI, T-COM, MAV, reklam cégek, stb.) tortént egyeztetés jegyzokonyveét.

4. A Févarosi Onkormanyzat Varosigazgatésag Foosztilyanak nyilatkozatat az Ujonnan
létesiilo kozvilagitasi berendezések tobblet lizemeltetési-koltség viselésérol.

5. A Tervezo altal javasolt utkategoria besorolasat, valamint utvilagitasi-osztalyba sorolasat,
figyelembe véve MSZ EN 13201:2016 sz. szabvanyt el6irdsait.



10.

11.

12.

15.

14.

15.

16.

A BVMT (2018 évi valtozata) eléirdsainak betartasarol szolo nyilatkozatot, a sziikséges
paraméterek és szamitasok feltiintetésével.

Alairt tervezoi nyilatkozatot a kamarai nyilvantartasi szam megjel6lésével, valamint a
szakteriileti jogosultsag érvényességét tanusito MMK hatérozatot, vagy igazolast.

Pontos muszaki leirast a kozvilagitasi berendezések és tartozékok darabszam meghataro-
zasaval, gyarto- és tipus megnevezéssel.

Kiilon bontasi és 1étesitési méretezett, kottazott nyomvonalrajzokat, kézmiihelyszinrajzo-
kat és szakagi rajzokat.

Sziikséges szerelOi €s karbantartasi utasitasokat a 40/2017 (XII.4.) NGM rendelet 1. mel-
Iéklete szerint (Villamos Miszaki Biztonsagi Szabalyzat) a konkrét, tervezett berende-
zésre vonatkozoan.

Kiilon, pontos bontasi és 1étesitési koltségvetési kiirast (a tervezd altal drazott) a terve-
zett berendezés, halozat, ill. szerelvény darabszam meghatarozassal és tipusaval.

A jelmagyarazatokat, sziikséges részletes keresztszelvényeket (pl. mas kézmi keresztezé-
se, kiilonleges alapok, mitargyra tervezett berendezések elhelyezése, stb.). A berendezé-
sek egyértelmi jelolését a tervrajzokon.

Zarlat-, fesziiltségesés szamitasokat.

Teljes korh és terjedelmi fénytechnikai (Gttest, gyalogos atkelohely, parkolok, jardak)
szamitasokat.

Amennyiben tervezésre kertilnek LED tipusu vilagitotestek, gy a mellékletben talalhato
vilagitotestek adatlapjat ki kell tolteni.

BDK beruhazasban tervezett berendezések, hal6zatok esetén:

e burkolat bontés és helyredllitds mennyiségeinek meghatarozasanal a teriilet kezel6je
altal meghatarozott eldirasokkal 6sszhangban, részletes kimutatas készitése a szamita-
si metodika feltiintetésével

e tulajdonosi hozzajarulast,

e kozutkezel6i hozzajarulast,

e zoldfeliilet gazdalkodoi szakvélemény

e jovahagyott forgalomtechnikai tervet,

e e-kdzmi nyilatkozatok a feltltott kozmiigenplan alapjan, ill. + sziikség szerinti to-
vabbi tervezoi egyeztetéseket

e az érintett hazak, ill. magan tulajdonok sziikséges tulajdonosi hozzajarulasait

A kiviteli terv szallitasi iitemezése
1. titem: A kivitelezés kozbeszerzésének elinditasahoz sziikséges tenderterv elkészité-
se: arazott €s arazatlan koltségvetés, miiszaki leirds, méretezett kdbel nyomvonalterv
a kozmiivek figyelembevételével, dramkori séma, BDK Kft. iizemeltetdi véleménye-
zéssel (tervezés véghatarideje el6tt 1honappal)
2. utem: A sziikséges engedélyekkel ellatott kiviteli terv leaddasa, jovahagyott forga-
lomtechnikai tervvel egyiitt (legkésobb a szerzodésben megjel6lt hataridére)

A Villalkozo koteles a kivitelezés idoszakaban a tervhibakat téritésmentesen korrigalni.

tevot nyilatkozzon, hogy rendelkezik Magyar Mérndki Kamaranal bejegyzett ENVI vagy
V szakiranyu tervezoi jogosultsaggal.

A fenti szakiranyu tervezdi jogosultsag meglétét Ajanlatkérd ellendrzi a Magyar Mérnoki
Kamaranal.

Az elkészitendd kozvilagitasi kiviteli terveket - figyelembe véve a forgalomtechnikai és
biztonsagtechnikai szempontokat — ugy kell elkésziteni a helyszini geometriai felmérések

rrrrr

------



Az érajanlatok értékelését a BDK Budapesti Disz- és Kozvilagitasi Kft. munkatarsaibdl
alakult bizottsag végzi, amelyrdl jegyzokonyv késziil. A BDK Budapesti Disz- és Kozvi-
lagitasi Kft. fenn tartja a jogot, hogy az adott ajanlatok koziil egyiket sem fogadja el.

Az arajanlatok kiértékelését kovetéen a BDK Kft. értesiti a véallalkozokat. Amennyiben a
nyertes vallalkozo a szerz6déskotéstdl eldll, ugy a masodik legkedvezobb arajanlatot ado
vallalkozoval kot szerzodést a BDK Budapesti Disz- és Kézvilagitasi Kft. A szerzodésko-
tés elmaradasabol keletkezo arkiilonbozetet a BDK Budapesti Disz- és Kozvilagitasi Kft.

atharitja a vallalkozora.

Késedelmes teljesités esetén a BDK Budapesti Disz- és Kozvilagitasi Kft. kotbért szamol
fel.

A Megrendel6 a vallalkozo éltal a teljesitését kovetden az érvényes, hatalyban 1€vo jog-
szabalyoknak megfeleloen kiallitott szamla ellenértékét, annak igazolt beérkezésétdl
szamitott 30. naptari napon atutalassal egyenliti ki a Vallalkoz6 szamljara. A szamldhoz
minden esetben csatolni kell a teljesitésigazolast.

A meghirdetett tervezési munkak nem tartoznak a kdzbeszerzési térvény hatalya ala.

I11. A szolgaltatas dijazasa

Az ajanlattevoknek az ajanlatban egyértelmiien meg kell hatarozni a megajanlott munka dijat, az
I. sz. melléklet szerinti ,,Ajanlati lap™-on.

IV. Az ajanlatok leadasa

Az ajanlattevoknek az arajanlatukat zart boritékban 1 eredeti és 1 masolati példanyban kell lead-
ni.

Az ajanlat beadasi hatarideje: 2023. januar 23. 11:00 6ra. A benyujtasi hatarido letelte utan
ajanlatleadas nem lehetséges.

V. Az ajanlatok elbirdlasinak szempontjai

- Az ajanlatkérd a legalacsonyabb dijat tevovel kit szerzodést.

VI. Az ajanlatok elbiralasanak idopontja

Az ajanlatkéré az ajanlatokat legkésébb 2023. januar 24-ig értékeli és azon a napon 13:00 o6ra-
kor hirdet eredményt a BDK Budapesti Disz- ¢s Kozvilagitasi Kft. iroddjan (1203 Budapest,
Csepeli atjar6 1-3. 1. emelet 101. szoba).

Budapest, 2023.01.03.
Tisztelettel:

oti Disz- €9 Kﬁzﬁlégﬁﬁsi Kft.
BOK s

Csaszar Ferenc
beruhazasi vezeto

Melléklet: I. Cimlista
II. sz. melleklet: Ajanlati lap
III. Referencia bemutatdsa
IV. EEGIS rajzok (letoltheté a BDK Kft. honlapjarol)



1. szamu melléklet
Cimlista

Cim

Tervezési feladat

Konzulens

VI. Nyugati téri
aluljardéban taldlha-
to kapcsolohelyiség
(K-27057-2)

A jelenlegi halozat miszaki jellemzoi:- régi-, korszertitlen PVC
AL 35/35 kozvilagitasi tapkabelek és az aluljaro vilagitasi panel
cseréje-, holtkabelek kitermelése, valamint a kapcsolé helyiségek
teljes felujitasa sziikséges. Jelenleg csak ideiglenes iizem tarthato
fent, ami nem hosszi tavi megoldas az lizembiztos lizemeltetés-
re. (jelenleg a Nyugati pu. diszvilagitasa is kozvilagitasi kabelek-
rol iizemel)

Az uj halozat miiszaki jellemzoi:

690m kitapkabel az elsd kandelaberig, 2db Gj kdzvilagitasi panel
és 1 db diszvilagitasi panel létesitése sziikséges (szekrényben
elhelyezve), melybol a kozvilagitasi résznek 13x2 fazisa + 3x2
fazisu tartalék-, az aluljaré résznek 12x3 fazisa + 2x3 fazish tar-
talék-, diszvilagitas résznek 4x2 fazisi + 2x2 fazisi tartalék ki-
taplalasra van sziikség. Az aluljaré kozvilagitasnak jelenleg is
kétiranyu betaplalasa van, melyre a tovabbiakban is sziikség lesz,
egy un. atkapcsolé automatika beépitésével. A helyiségben taldl-
hato panel fesziiltségszabalyzoval van ellatva. Az aluljaro eloszto
tervezésénél egyeztetés sziikséges egy esetleges késobbi energia
csokkentési lehetoseg kiépitésérol (fazisonkénti lekapcsolas). Az
eloszto berendezésekrol kiilon-kiilon részletes terv sziikséges. A
kapcsolo helyiség felujitasa (felazas megsziintetése-, vakolas-,
festés-, vilagitas aljzatok korszertisitése kabel létrak, aknak fedé-
se) is sziikséges.

Simon Gyorgy
238 - 2515

V. Astoria aluljaro-
ban talalhato kap-
csolohelyiség
(K-24055-1)

A jelenlegi halozat miszaki jellemz6i:- régi-, korszertitlen kdzvi-
lagitasi- és aluljaro vilagitasi panel cseréje-, holtkabelek kiterme-
lése, valamint a kapesolo helyiségek teljes felujitasa sziikséges.
Az (j halozat miiszaki jellemzoi:

2db uj kozvilagitasi panel 1étesitése sziikséges (szekrényben el-
helyezve), melybol a kbzvilagitasi résznek 8x2 fazisi + 2x2 fazi-
su tartalék- és az arkadvilagitast ellatod panelen 8x3 fazisa + 2x3
fazisu tartalék, valamint 1db. panel (szekrényben elhelyezve) az
aluljaro résznek 10x3 fazisi + 2x3 fazisu tartalék kitaplalasra
van sziikség. Az aluljard kozvilagitasnak jelenleg is kétiranyu
betaplalasa van, melyre a tovabbiakban is sziikség lesz, egy un.
atkapesold automatika beépitésével. A helyiségben talalhato
fogyasztasmérot az atépitésnél figyelembe kell venni. A fesziilt-
ségszabalyzo megsziintetésre keriilt. Az aluljaré eloszto tervezé-
sénél egyeztetés sziikséges egy esetleges késobbi energia csok-
kentési lehetdség kiépitésérdl (fazisonkénti lekapcsolas). Az
eloszto berendezésekrdl kiilon-kiilon részletes terv sziikséges. A
kapcsold helyiség felujitasa (felazas megsziintetése-, vakolas-,
festés-, vilagitas aljzatok korszertisitése kabel létrak, aknak fede-
se) is sziikséges. Tekintettel arra, hogy az aluljard 24 oras tizemét
folyamatosan tartani kell a kivitelezés soran is, ezért ennek meg-
oldasara a tervben kiilon ki kell téri. Az atkapcsolé automatika
tervezésénél figyelembe kell venni a jelenlegi mérést és a terhe-
Iési allapotokat.

Simon Gyorgy
238-2515




XI. Szent Gellért
rakpart (K-50098-
1) Szikla kapcsolo

A jelenlegi halozat miiszaki jellemzoi: A Szent Gellért rakparton
lévé K-50098-1 szam kapesolo a 70-es években késziilt, a szik-
lafalban kialakitott helyiségben.

Az 0j halozat miiszaki jellemzoi: A régi kozvilagitasi paneleket
el kell bontani. A kozvilagitasi kabeleket ki kell helyezni a helyi-
ség kozelében talalhato egyéb szekrénycsoport mell€ egy zarha-
t0, tobb aramkoros JMK 92 foldén all6 kozvilagitasi szekrénybe.
A kimend aramko6roket azonositani kell, a kabeleket NYCWY
tipusu kabel betoldasaval kell ellatni a kapcsold bekodtéséhez. A
kihelyezés miatt ij betap kabel sziikséges a trafobol, melyhez
E.ON szakfeliigyelet és kapcsolas sziikséges.

Pintér Laszlo
238 - 4200

XXI. Csepel miivek

2016 decemberében az Elektron Immo — Plus Kft &ltal készitett
kiviteli tervnek (KV-1613) a fedvénytervét kell elkésziteni. Az
eredeti kiviteli terv az ajanlatkérd rendelkezésére all.

Pontositani kell a keriileti és fovarosi kezelési teriileteket, ezek
hatarait. A fedvénytervet meg kell bontani Kkeriileti és fovarosi
részre- helyszinrajzok, koltségkiiras, stb. A fedvénytervet ugy
kell elkésziteni, hogy a nem fovarosi résznél a KK-bol legalabb
az elso oszlopig legyen kifektetve a kabel. A teljes nyomvonalon
FXKVR védoeso alkalmazasa sziikséges a kabelek védelmére,
plusz az utkeresztezodéseknél és kapubealloknal 110-es véddcsd
fektetése sziikséges. Az 0 halozatra vonatkozoan a tulajdonosi és
kézatkezeléi hozzajarulasok sziikségesek. A fektetendd nyom-
vonalon burkolat helyreallitasi tervrajz készitése a pontos men--
nyiségekkel szilkséges. Az elbontandé berendezések sorsarol a
tulajdonosnak nyilatkoznia kell.

A 4 db kapcsoldhoz az energia igényt a BDK Kft felé dokumen-
talni kell, melyet a megrendeld tovabbit az E.ON részére.

Désa Attila




II. szamud melléklet
Ajanlati lap

Sorszdm Cim Tervezés (Ft + AFA)

1. VI. Nyugati téri aluljaréban talalhaté kapcsolohelyiség (K-27057-
2)

V. Astoria aluljaroban talalhaté kapcsoléhelyiség
(K-24055-1)

2
3. XI. Szent Gellért rakpart (K-50098-1) Szikla kapcsold
4 XXI. Csepel miivek

Az ajanlat egyOsszegii legyen, mely tartalmaz minden (tervezési és engedélyezési dijat és egyéb) koltsé-
get.

A burkolat helyreallitasanak tervezésénél a fovarosi és keriileti rendeletekben eldirt helyreallitasi modot
¢s m*-t kell figyelembe venni.

Datum: ...

cégszer( alairas



IT1. szamu melléklet

Referencia Igazolas

Tervezd neve:
Kamarai szama:

Referenciak:

Tervezd alairasa



