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Bontandó lámpatest

Bontandó lámpatest

Bontandó kapcsoló panelek

Bontandó skála elosztó

Aluljáró világítás kitápkábelek,

mennyezetre fogatva

Felsziní közvilágítás kitápkábelek

SA10

XS10

Felszíni közvilágítás megtápláló kábel

NYY-J 4x95mm²

Aluljáró világítás megtápláló kábel

NYY-J 4x95mm²

Tervezett kapcsoló helyiség

megvilágítás NYY-J 3x1.5mm²

dugalj NYY-J 3x2.5mm²

DV

Díszvilágítás megtápláló kábel

NYY-J 4x95mm²

Központi mérőhely I.ELMŰ betápra

 I.ELMŰ betáp kábel

NAYY-J 4x240mm²

 BDK I. mért betáp kábel

NAYY-J 4x240mm²

 BDK II. mért betáp kábel

NAYY-J 4x240mm²

Központi mérőhely II.ELMŰ betápra

 II.ELMŰ betáp kábel

NAYY-J 4x240mm²

BDK Kft.

Kapcsoló helyiség átépítési

terv

 Budapest VI. Nyugati téri aluljáróban található

kapcsolóhelyiség (K-27057-2)

Munkaszám:23TER0004

Rajzszám:      T-01

Ʃ NYV. (légvez.):

Készült: Gödöllő

2023.02.24.

Rajzoló: Szebellédi Norbert

FMV: Zarka Zoltán

13-7828, 13-63208

Vetület: EOV
Magassági Alapszint: Balti

Lapszám: 1/9.

Papírméret: A3

Ʃ NYV. (földkábel):

Aláírás / PH.

2100 Gödöllő, Repülőtéri út 11.

Tel: (28) 430-562

Fax: (28) 520-879

e-mail: tervezes@elcotech.hu

EL-CO TECH ELEKTROMOS -

KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIÁK KFT.

Aláírás / PH.

Megbízó:

Terv cím:

Rajz cím:
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